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OBIEKT : Swietlica Wiejska

. Gmina Radziejéw | _I
Biskupice gm. Radziejow dz. nr 77/19 i 77/22

INEWSTOR
ADRES :

TEMAT . Schemat jednokreskowy instalacii

PROJEKTANT - PODPIS | BRANZA
Krzysztof Ba ndyszewsh(f*@g /] IZLZ je4- |ELEKTRYCZNA

UPRAWNIENIA:

DATA: 00.01.2012
—_— |




LEGENDA:

g
kg

o

A
"

h°t

—{
e

3

X
—B

o2

- Igcznik jednobiegunowy

- Iacznik swiecznikowy

- Iacznik schodowy

- lgcznik krzyzowy

- facznik jednobiegunowy hermetyczny

- Igcznik swiecznikowy hermetyczny

- gn. wtyczkowe 230V z bolcem ochronnym

- gn, wtyczkowe 230V herm. z bolcem ochronnym
- gniazdo trojfazowe 3P+N+PE
- kinkiet 60W

- plafoniera SOLAR NEW 340 - 100W

[E=]] - opr. osw. jarzeniowa TCS398 SI 2xTL.5-24W HFP T M6

- opr. osw. jarzeniowa TCS398 SI 3xTL5-24W HFP T M2

- Opr. 0oSw. jarzeniowa TCS398 SI 3xTL5-24W HFP T M2

~=- - oprawa oswietleniowa jarzeniowa TCW060 2xTL-D18W HF

==+ - oprawa oSwietleniowa jarzeniowa TCW060 2xTL5-28W HF

—
m—
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- gprawa oswietleniowa jarzeniowa TCW060 2xTL-D36W HF
- oprawa oswietleniowa jarzeniowa TCW060 2xTL-D58W HF
- wentylator lazienkowy

- piec elektryczny

- przeplywowy podgrzewacz wody

G.SZ.U. - glowna szyna uziemiajgca

RG -

rozdzielnia glowna

A - oprawa oswietleniowa z modulem oswietlenia awaryjnego

Krzysztof Bandyszewski
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]LQ O LU m,fzw“@'

CHMIK EEKTRYK

upr. bud. UAN-NB-836G-5/62/87 Wk
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Ogranicnik
przepigt Fe/Zn
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zbrojenie budynku
..m .._.-.H..._._..Tw [=!.

G
o
N

Wanna, ziewormywak
DY 16mm* i

DY 16mm?

Wada zimna, ciepla

Ogrzewanie

G.SZ.U.

Piec elektryczny 0,75 kW pom. nr 22 i 0,75KW - pom nr 23

Piec elektryczny 1,05KW - pom nr 18i 0,75 pom. nr 17

Piec elektryczny 1,35kW - pom nr 12

Piec elektryczny 0,75KW - pom nr 11i 0,75 kW pom. nr 16

Piec elektryczny 2,1 KW - pom nr 10

Piec elektryczny 0,75KW - pom nr 06

Piec elektryczny 0,75kW - pom nr 05 i 0,75kW pom. nr 09

Piec elektryczny 1,5KW - pom nr 02

Piec eiektryczny 2,4 KW - pom nr 03

2 x Piec elektryczny 3,7KW - pom nr 01 i 04

3 x Piec elektryczny 6,0KW - pom nr 24

Przeptywowy podgrzewacz wody 3,7kW - pom nr 17

Przeptywowy podgrzewacz wody 3,7 kW - pom nr 16

Przeptywowy podgrzewacz wody 3,7 kW - pom nr 11

Przepitywowy podgrzewacz wody 18 kW - pom nr 04

Gniazda 230V herm. z bol. ochr. - pom. nr 05, 09

Gniazda 230V z bol. ochr. - pom. nr 03

Gniazda 230V z bol. ochr. - pom. nr 02

Gniazda 230V z bol. ochr. - pom. nr 01, 10

Gniazda 230V z bol. ochr. - pom. nr 24 - prawa strona

Gniazda 230V z bol. ochr. pom. nr 24 - lewa stona

Gniazda 230V herm. - pom. nr 22, 23

Gniazda 230V herm. - pom. nr 11, 16, 17

Gniazda 230V herm. - pom. nr 04 prawa strona

Gniazda 230V herm. - pom. nr 04 lewa strona

Gniazda 230V herm. - pom. nr 06

Oswietlenie 230V - pom. nr 24 - kinkiety, zewnetrzne

Oswietlenie 230V - pom. nr 24 - sufit

Oswietlenie 230V - pom. nr 22, 23

Oswietlenie 230V - pom. nr 16, 17, 18, 19, 20, 21

Osdwletlenie 230V - pom. nr 11, 12, 13, 14

Oswietlenie 230V - pom. nr 04

Oswietlenie 230V - pom. nr 05, 06, 07, 08, 09

Oswietlenie 230V - pom. nr 02, 03

Oswietlenie 230V - pom. nr 01, 10, zewnetrzne

Gniazdo 400V 3P+N+Z pom. nr 04

Gniazdo 400V 3P+N+Z pom. nr 04

G

m Uzlemlenie naturaine

Vi budynku np.
gy fundamentowe

YKY 5X25 mm*

Do projektowanego zintegrowanego
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